
REPARACIÓN DEL ACCIONAMIENTO Nº1
COMPUERTA DEL AZUD EN PEÑAFLOR
Inagen fue adjudicataria en la reparación del accionamiento nº1 de la compuerta del Azud en
Peñaflor, provincia de Córdoba. Tras el desplazamiento a obra del equipo de trabajo y desmontaje del
accionamiento éste fue trasladado al taller para su limpieza y despiece.

Una vez en el taller se fabricó para su sustitución la tuerca roscada del accionamiento de la
compuerta en bronce rojo de aleación W-5, partiendo de una barra maciza de longitud 360 mm y de
diámetro 222 mm.

Además, tras comprobarse que se habían producido oxidaciones en los rodamientos de la caja
reductora se sustituyeron éstos por otros nuevos.

Por último, se realizaron las labores necesarias para la digitalización del accionamiento.

Una vez terminado y montado de nuevo el conjunto, Inagen instaló el accionamiento de la compuerta
nº1 del Azud y realizó las pruebas de funcionamiento, concluyendo éstas de manera satisfactoria .
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